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と， Co-60の生成源で、ある Co の溶出がともに 1 次冷却水中でのステンレス鋼の酸化に関連すること





第 2 章では，従来の知見に基づき， BWRl 次冷却系のステンレス鋼材の酸化被膜と Co 溶出及び
Co-60蓄積との関係について述べ，本研究の着眼点を明らかにしている。









第 5 章では，事前酸化法がCo 溶出低減にも効果があることを示し， Co の発生源である給水加熱器
伝熱管への事前酸化法の適用により炉内への Co 持込み量を%以下に低減できることを示している。ま
た， Co-60蓄積抑制のための事前酸化法の効果的適用、法を示すとともに， プラント寿命中の Co-60
最大蓄積量を未処理の場合の約%に抑制できることを示しているo
第 6 章では，以上の研究で得られた結果を総括し，今後の課題について述べている O
論文の審査結果の要旨
本論文は沸騰水型原子炉プラントの点検時に従事者の受ける放射線量を減少させるため，配管等の表
面放射線量率の低減を直接の目的として実施した研究をまとめたもので，その主な成果を要約すると次
の通りであるO
放射性腐食生成物として，主として配管等の表面放射線量率を決める Co-60の配管蓄積と，その
Co-60の生成源となる Co の給水加熱器伝熱管からの溶出がともに一次冷却系のステンレス鋼材の酸
化に関連していることに着目し，まず，ステンレス鋼材からの Co の溶出速度の測定結果と，酸化被膜
の分析から，被膜形成機構に関するモデルを提示し，このモデルにより酸化被膜厚さ及び:Co 溶出速度
の温度依存性を良く説明できることを示している。
次に，配管内面に予め高温水中で敏密な酸化被膜を形成しておくことによる Co-60の蓄積抑制法を
事前酸化法の名のもとに提案し，この効果を実機の沸騰水型原子炉の炉水を用いた実験により実証して
いる。
更に，この事前酸化法がCo-60の溶出低減にも効果のあることを示し， この方法を原子炉の給水加
熱器伝熱管へ適用することで原子炉内への Co 持込み量を%以下に抑えうること，また，このような事
前酸化法の炉水配管への適用でプラント寿命中の Co-60最大蓄積量を約%に抑制できることを示して
いる。
以上のように，本論文は原子力発電所における配管等の放射線量率の低減に有用な工学的手法を開発
し，これによる作業従事者の効果的な被曝低減方法を提示しており，原子力工学分野に貢献するところ
が大きい。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
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